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Reg. No. 070/S-030

A - akreditovana skiSka N - neakreditovana skuska SA — akreditovana skugka vykonana subdodavatefsky Strana & 1 z poctu 1
Protokol o skuske ¢.: 17/00745 Vitlaok & 2 zpotu 3
Objednavatel: FIREX Slovakia s.r.o. . -
(meno a adresa) Odborarska 28, 91501 Nové Mesto nad Vahom Détum prevzatia vzorky: 180497
Datum vykonania skusok od: ~ 19.04.17
Pocet vzoriek: 1 do:  27.04.17
. Mgr. Samohyl Matu§, Labeko s.ro.  Protokol o odbere &. 229/17 (A). , .
Vzorku odobral: Ing.Peter Pruzinec,FIREX SLOVAKIA s 1.0, Datum vystavenia protokolu: ~ 27.04.17
Vysledky skuasok
P&: 1 |Cislovzorky: 17-001084 | Typ vzorky: Pitn4 voda | Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: Pitna voda z verejného vodovodu, odberové miesto obec Drietoma - vodojem, datum odberu vzorky: 19.4.2017
Lo - . Vysledok L Povolena hodnota . - Typ
Merana veli¢ina | parameter / znak Jednotka skitky Neistota | " \\/'sp e 812016 PouZiti metéda skusky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 19 % 0 NMH HZ MV1,STN ISO 9308-1 SA
Koliformné baktérie KTJ/100ml 17 20 % 0 MH HZ MV1,STN ISO 9308-1 SA
Enterokoky KTJ/100ml 0 20 % 0 NMH HzZ MV3,STN ISO 7899-2 SA
Kultivované mikroorganizmy pri 22 °C KTJ/ml 39 25 % 200 MH HZ MV2,STN EN IS0 6222 SA
Kultivované mikroorganizmy pri 37 °C KTJ/ml 23 23 % 50 MH Hz MV2,STN EN ISO 6222 SA
Abioseston %pokryv. 4 14 % 10 MH HZ B2,STN 75 7712 SA
Bezfarebné bicikovce jedince/ml 0 27 % 100 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Mrtve organizmy jedince/ml 0 27 % 30 MH HZ B1,STN 757711 SA
Zivé organizmy (okrem bezf.bicikovcov) jedince/ml 0 24 % 0 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Fe a Mn baktérie %pokryv. 0 18 % 10 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Vlaknité baktérie (okrem Fe a Mn baktérii) | jedince/ml 0 0% 0 H HZ B1,STN 75 7711 SA
Mikromycéty (mikroskopicky) jedince/ml 0 0% 0 H HZ B1,STN 75 7711 SA

Sulad/ nesilad s poZiadavkami: VySetrovana vzorka nevyhovuje poZiadavkam NVSR & 8/2016 Z. z. pre mikrobiologické
Nazory a interpreticie vysledkov:

Doplnky a odchylky od pouZitych metéd: - - -

Udaje o subdodévateFoch: Stanovenie mikrobiologickych a biologickjch ukazovatefov vykonal RUVZ Trmava

Pouzité skratky:

a biologické skusky

A - akreditovane, N'- neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, MH — medzna hodnota, NMH- najvy&sia medzna hodnota, IH-

indika¢na hodnota, OH- odpor(iéana hodnota, HZ - hromadné zasobovanie

Neistota merania : Neistota merania predstavuje rozsirent kombinovanu neistotu z visledku skisky (k=2).

Prehlasenie SkuSobne zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnjch metrologickych predpisov. Vysledky skiiok sa tykaji
vyluéne predmetu skusky a ne dzuju ine dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré st organmi $tatneho odbomého dozoru podta Specifickych predpisov

pozadované. Protokol méZe byt reprodukovany len cely, po jeho &astiach len s pisomnym suhlasom skisobného laboratdria
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Protokol schvalil: RNDr. Hu#e\c Jozef, veduci Ekoanalytickych laboratorii
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Tel: +42133 7741477 Fax:+421 337741477 e-mail: labeko@labeko.sk
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